
시료번호

 위치 자재

석면 비함유 시료

석면 함유 시료

위치
자재
(0%)

시료번호

건축자재별 인식표

⊙ 건축물명 :

경희대 문과대학

⊙ 건축물 소재지 :

서울시 동대문구

경희대로

⊙ 도면번호 : ( 1 )

⊙ 석면조사기관 :

(주) 장영실

⊙ 석면분석기관 :

(주) 장영실

⊙ 조사일자 :

2011년 1월 12일

⊙ 층 구분 : 1 층

시료번호 시료 채취 위치 건축자재 동일물질구역

면적 (㎡)

부피 (㎥)

길이 ( m )

석면종류
석면

함유량(%)

위해성

평가점수
위해성 등급

07-1-001 복도 천장 텍스

101A호, 101B호, 102호, 105호~112-1호, 115호~118호 804.7

백석면 7 9 낮음

관리방안

07-1-009

고분자화학연구실117

(60.75m )2

116-B 분자동력학연구실

(43.00m )2
115 나노물리화학연구실-2

(49.41m )2

복사실118
2(12.00m )

(40.50m )

112

2

사학과학회실 철학과학회실

101A 무기화학연구실

(59.00m )2
분석화학연구실

(71.5m )2

학생휴게실(매점)

(71.50m )

104
2

HALL 관리실
2(22.52m )

105

(27.54m )

화장실(남)
2

114

(21.87m )

화장실(여)
2

113
111

110 109

(27.54m )2 (26.32m )2

영어학부학회실106
2(48.97m )

지리학과학회실107
2(35.75m )

국어국문학과학회실108
2(35.75m )

(27.54m )2

101B 의약화학연구실

(59.00m )2

#07-1-008

 바닥

#07-1-007

 바닥

#07-1-012

 바닥

#07-1-011

 바닥

#07-1-006

 벽

#07-1-005

 벽

#07-1-010

 벽

#07-1-002

 천장 텍스

#07-1-004

 배관

#07-1-003

 배관

#07-1-014

 배관

#07-1-013

 배관

천장
텍스
(7%)

#07-1-009

천장
텍스
(7%)

#07-1-001

복도 천장 텍스 백석면 7 9 낮음

일러두기 (범례)

학과학회실학회실
화학과 생물학과

(40.50m )2
학회실
수학과 물리학과

102

(20.00m )2

(12.40m )2

취업진로상담실
문과대학

벽재

바닥재

분무재

지붕재

배관재(보온)

배관재(연결) 기타물질

내화피복재

칸막이

비석면

천장재

  <석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태>

 ● 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수

 ● 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리

 ● 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수

 ● 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함

 ● 전기공사, 배관공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유 설비

     또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행

※ 리모델링 부분

3.3 석면지도



시료번호

 위치 자재

석면 비함유 시료

석면 함유 시료

위치
자재
(0%)

시료번호

건축자재별 인식표

시료번호 시료 채취 위치 건축자재 동일물질구역

면적 (㎡)

부피 (㎥)

길이 ( m )

석면종류
석면

함유량(%)

위해성

평가점수
위해성 등급

07-2-002, 004 213호, 복도 천장 텍스 201A호, 202~213호, 216~219호 971.9 백석면 7 11 / 9 낮음

관리방안

07-2-010 218호 천장 텍스 - 부분적 백석면 9 6 낮음

⊙ 건축물명 :

경희대 문과대학

⊙ 건축물 소재지 :

서울시 동대문구

경희대로

⊙ 도면번호 : ( 2 )

⊙ 석면조사기관 :

(주) 장영실

⊙ 석면분석기관 :

(주) 장영실

⊙ 조사일자 :

2011년 1월 12일

⊙ 층 구분 : 2 층

202

(81.00m )2 및 문헌실

(40.50m )2

및 문헌실

(53.46m )2

여학생휴게실
2

(60.00m )

219

화장실(여)
2(21.87m )

화장실(남)

(27.54m )2

215 214

HALL

213

(81.00m )2 학생회실

(40.50m )

212

2

유기합성연구실201-A
2(66.08m )

203 외래강사휴게실

(25.025m )2 2(126.97m )

문과대학종합행정실

(47.91m )2
문과대학학장실207

2(71.5m )

208 학과교수실, 학생상담실

(35.75m )2

210

2(35.75m )

및 문헌실
211및 문헌실

문과대학

사학과세미나실

철학과세미나실217 216
청정화학연구실

문과대학전산실

204. 205. 206 영어학부세미나실

창고

화학과세미나실201-B
2(51.92m )

#07-2-005

 바닥

#07-2-003

 바닥

#07-2-001

 바닥

#07-2-007

 바닥

#07-2-019

 바닥

#07-2-022

 바닥

#07-2-021

 바닥

#07-2-020

 바닥

#07-2-017

 바닥

#07-2-015

 바닥

#07-2-008

 바닥

#07-2-018

 바닥

#07-2-012

 바닥

#07-2-016

 바닥

#07-2-013

 벽

#07-2-009

 벽

#07-2-011

 벽

#07-2-014

 배관

#07-2-006

 천장 텍스

천장
텍스
(7%)

#07-2-004

천장
텍스
(9%)

#07-2-010

천장
텍스
(7%)

#07-2-002

일러두기 (범례)

여학생휴면실
2

(22.50m )

218

벽재

바닥재

분무재

지붕재

배관재(보온)

배관재(연결) 기타물질

내화피복재

칸막이

비석면

천장재

  <석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태>

 ● 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수

 ● 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리

 ● 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수

 ● 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함

 ● 전기공사, 배관공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유 설비

     또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행



시료번호

 위치 자재

석면 비함유 시료

석면 함유 시료

위치
자재
(0%)

시료번호

건축자재별 인식표

⊙ 건축물명 :

경희대 문과대학

⊙ 건축물 소재지 :

서울시 동대문구

경희대로

⊙ 도면번호 : ( 3 )

⊙ 석면조사기관 :

(주) 장영실

⊙ 석면분석기관 :

(주) 장영실

⊙ 조사일자 :

2011년 1월 11일

⊙ 층 구분 : 3 층

시료번호 시료 채취 위치 건축자재 동일물질구역

면적 (㎡)

부피 (㎥)

길이 ( m )

석면종류
석면

함유량(%)

위해성

평가점수
위해성 등급

07-3-002 복도 천장 텍스 복도, 301호,301-1호, 303호~310호, 313~315호 918 백석면 7 9 낮음

관리방안

07-3-003 - 부분적 9

302 302강의실

(81.00m )2

305
소모임세미나실

2(93.96m )

(23.10m )

들녘315
2

314 한얼풍물패
2(24.84m )

313

(14.40m )2
아드레날린

HALL

(81.00m )

308강의실

308

2

310강의실
310

2(81.00m )

309

(71.50m )2
(사학과2학년)

(13.38m )2
아리(동아리)

(13.38m )2
문밖사람들

(35.75m )

이과대학생회실307-A
2(27.17m )

영어학부장실
2

기초과학연구소

(20.73m )2

(71.50m )

303강의실
303

2

304

(71.50m )2
304강의실

(20.06m )2

301

(97.94m )2

일반물리실험실

(27.54m )

화장실(남)311
2

312 화장실(여)
2(21.87m )

학회분과
(철학과2학년)

문헌정보실습실
(사학과1학년)

사이버전시관
(사학과3학년)

309강의실
유물보존처리실습실

국어전산화 및 사이버문학실
(국문과2학년)

(9.00m )2

21.87

301-1 박막및나노물성연구실

#07-3-013

 바닥

#07-3-008

 바닥

#07-3-001

 바닥

#07-3-015

 바닥

#07-3-004

 천장

#07-3-014

 벽

#07-3-010

 벽

#07-3-009

 천장 텍스

#07-3-011

 배관

#07-3-006

 배관

#07-3-005

 배관

#07-3-007

 벽 기타 천장
텍스
(9%)

#07-3-012

천장
텍스
(9%)

#07-3-003

천장
텍스
(7%)

#07-3-002

벽 (15%)

#07-3-016

07-3-012 - 부분적 9

07-3-016 - 20.1 15

6 낮음

10 낮음

6 낮음

백석면

백석면

백석면

313호 앞 천장 텍스

303호 천장 텍스

307-A호 벽 밤라이트

일러두기 (범례)

벽재

바닥재

분무재

지붕재

배관재(보온)

배관재(연결) 기타물질

내화피복재

칸막이

비석면

천장재

  <석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태>

 ● 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수

 ● 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리

 ● 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수

 ● 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함

 ● 전기공사, 배관공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유 설비

     또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행



시료번호

 위치 자재

석면 비함유 시료

석면 함유 시료

위치
자재
(0%)

시료번호

건축자재별 인식표

시료번호 시료 채취 위치 건축자재 동일물질구역

면적 (㎡)

부피 (㎥)

길이 ( m )

석면종류
석면

함유량(%)

위해성

평가점수
위해성 등급

07-4-001 복도 천장 텍스

401호~403호, 405호~408호 700 백석면

7 9 낮음

관리방안

07-4-006 409호 천장 텍스 7 10 낮음

⊙ 건축물명 :

경희대 문과대학

⊙ 건축물 소재지 :

서울시 동대문구

경희대로

⊙ 도면번호 : ( 4 )

⊙ 석면조사기관 :

(주) 장영실

⊙ 석면분석기관 :

(주) 장영실

⊙ 조사일자 :

2011년 1월 11일

⊙ 층 구분 : 4 층

402
402강의실

2(81.00m )

403
403강의실

(81.00m )2

(28.80m )

실천인문학추진위원회실408
2

문예창작실기실409
2(46.83m )

(81.00m )

(철학과1학년)
405

2

(사학과4학년)

406

2(81.00m )

401
401강의실

(118.00m )2

ROOF ROOF

HALL

407
공무원시험대비

(47.90m )2

원탁회의실
(철학과4학년)

철학과정보자료실

(철학과3학년)

405강의실
철학명상실

406강의실

역사정보제작실

STUDY ROOM

고전문학정보화실
국문과4학년

(72.27m )2

404 고황서당

#07-4-009

 바닥

#07-4-007

 바닥

#07-4-005

 바닥

#07-4-008

 천장

#07-4-002

 벽

#07-4-003

 벽 기타

#07-4-004

 벽 기타

천장
텍스
(7%)

#07-4-001

천장
텍스
(7%)

#07-4-006

일러두기 (범례)

벽재

바닥재

분무재

지붕재

배관재(보온)

배관재(연결) 기타물질

내화피복재

칸막이

비석면

천장재

  <석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태>

 ● 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수

 ● 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리

 ● 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수

 ● 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함

 ● 전기공사, 배관공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유 설비

     또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행



시료번호

 위치 자재

석면 비함유 시료

석면 함유 시료

위치
자재
(0%)

시료번호

건축자재별 인식표

⊙ 건축물명 :

경희대 문과대학

⊙ 건축물 소재지 :

서울시 동대문구

경희대로

⊙ 도면번호 : ( 5 )

⊙ 석면조사기관 :

(주) 장영실

⊙ 석면분석기관 :

(주) 장영실

⊙ 조사일자 :

2011년 1월 11일

⊙ 층 구분 : 5 층

시료번호 시료 채취 위치 건축자재 동일물질구역

면적 (㎡)

부피 (㎥)

길이 ( m )

석면종류
석면

함유량(%)

위해성

평가점수
위해성 등급

07-5-001 복도 천장 텍스

501호~503호, 505호~507호 173.6 백석면

7 9 낮음

관리방안

07-5-004, 005 504호, 복도 천장 텍스 7 9 낮음

부속배양실
501

2(15.84m )

502 초파리배양실

(16.32m )2

503 인문학연구원부속서고

(15.84m )2

504

(34.74m )2

505

(14.85m )2

(14.85m )

507
2

학부기기실

(15.30m )2

506
ROOF

ROOF

ROOF

환경생화학연구실험실

담수생태학실험실

민속학연구소

류  설 교수실

#07-5-002

 바닥

#07-5-003

 바닥

#07-5-007

 바닥

#07-5-008

 벽

#07-5-006

 벽

#07-5-009

 벽

천장
텍스
(7%)

#07-5-001

천장
텍스
(7%)

#07-5-005

천장
텍스
(7%)

#07-5-004

일러두기 (범례)

벽재

바닥재

분무재

지붕재

배관재(보온)

배관재(연결) 기타물질

내화피복재

칸막이

비석면

천장재

  <석면함유 건축자재의 잠재적인 손상 가능성이 낮은 상태>

 ● 비산성과 손상이 동시에 있는 경우 손상에 대한 보수

 ● 석면함유 건축자재 또는 설비에 대한 지속적인 유지관리

 ● 석면함유 건축자재 또는 설비가 손상되었을 경우 즉시 보수

 ● 석면함유 건축자재를 인위적으로 손상시키지 않도록 함

 ● 전기공사, 배관공사 등 건축물 유지보수 공사시 석면함유 설비

     또는 자재가 훼손되어 석면이 비산되지 않도록 작업수행


